
年 月 日 図面番号工事名称

図面名称 縮尺

(仮称)市民交流センター整備工事
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EM-CPEES1.2-1P(PF16)

EM-CPEES1.2-1P(PF16)
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特記なき配線は下記による。

EM-EEF2.0-3C(1CE)         ｺﾛｶﾞｼ

EM-EEF1.6-3C(1CE)         ｺﾛｶﾞｼ

EM-EEF1.6-3C              ｺﾛｶﾞｼ

EM-EEF1.6-2C(1CE)+2C      ｺﾛｶﾞｼ

EM-EEF1.6-3C(1CE)+2C      ｺﾛｶﾞｼ

EM-EEF1.6-3C(1CE)+3C      ｺﾛｶﾞｼ

EM-EEF1.6-3C(1CE)+2Cx2    ｺﾛｶﾞｼ

EM-EEF1.6-3C(1CE)+3C+2C   ｺﾛｶﾞｼ

EM-EEF1.6-3C(1CE)+3Cx2    ｺﾛｶﾞｼ

EM-EEF1.6-3C(1CE)(PF22)   土間配管

EM-EEF1.6-3C(1CE)+3C+2Cx2 ｺﾛｶﾞｼ 壁・床貫通補修費

A
壁・床貫通補修費　区画処理共(PS060WL-0372 PS060FL-0638)

壁・床貫通補修費　区画処理共(PS060WL-0371 PS060FL-0856)

EM-CPEES1.2-1P(PF16)

壁内・区画貫通部は、PF管で保護すること。

壁露出部分は、ﾒﾀﾙﾓｰﾙを使用すること。

土間配管は、土間溝斫りを行うこと。

EM-CPEES1.2-1P            ｺﾛｶﾞｼ

凡　例

照明器具　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 姿図参照

姿図参照照明器具　

熱線式自動ｽｲｯﾁ用ｾﾝｻｰ（親機）

熱線式自動ｽｲｯﾁ用ｾﾝｻｰ（子機）
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Ｒ ﾛｽﾅｲｽｲｯﾁ　機械設備工事
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