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撤去器具を示す。

既設配管切断

× × × 撤去配管

＊既設配管はPS内以外全て撤去又は更新とする。
＊使用しない既設貫通口はモルタル補修する事。
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既設配管に接続
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【凡例】

（HIVP）

（SUS）

＊壁・スラブ貫通する場合は鉄筋探査を行い、

　既設鉄筋を切断しない事。

現況　1階平面詳細図4　S=1/50 改修後　1階平面詳細図4　S=1/50

(仮称)市民交流センター施設整備工事

給排水設備　1階平面詳細図4（撤去・改修）
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